
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

97 GX-B1312/20-6-25044～25045 2025.4.7 所检项目合格。

98 GX-B1312/20-6-25046 2025.4.7 所检项目合格。

99 GX-B1312/20-6-25047～25049 2025.4.7 所检项目合格。



100 GX-B1312/20-6-25050～25052 2025.4.7 所检项目合格。

101 GX-B1312/20-6-25053～25056 2025.4.7 所检项目合格。

102 GX-B1312/20-6-25057～25060 2025.4.7 所检项目合格。

103 GX-B1312/20-6-25061～25062 2025.4.7 所检项目合格。



104 GX-B1312/20-6-25063～25064 2025.4.7 所检项目合格。

105 GX-B1312/20-6-25065～25066 2025.4.7 所检项目合格。

106 GX-B1312/20-6-25067～25068 2025.4.7 所检项目合格。

107 GX-B1312/20-6-25069～25071 2025.4.7 所检项目合格。



108 GX-B1312/20-6-25072～25074 2025.4.7 所检项目合格。

109 GX-B1312/20-6-25075 2025.4.7 所检项目合格。

110 GX-B1312/20-6-25076 2025.4.7 所检项目合格。

111 GX-B1312/20-6-25077 2025.4.7 所检项目合格。



112 GX-B1312/20-6-25078 2025.4.7 所检项目合格。

113 GX-B1312/20-6-25079～25080 2025.4.7 所检项目合格。

114 GX-B1312/20-6-25081～25083 2025.4.7 所检项目合格。

115 GX-B1312/20-6-25084～25086 2025.4.7 所检项目合格。



116 GX-B1312/20-6-25087 2025.4.7 所检项目合格。

117 GX-B1312/20-6-25088 2025.4.7 所检项目合格。

118 GX-B1312/20-6-25089～25096 2025.4.7 所检项目合格。

119 GX-B1312/20-6-25097～25101 2025.4.7 所检项目合格。



120 GX-B1312/20-6-25102～25104 2025.4.7 所检项目合格。

121 GX-B1312/20-6-25105～25107 2025.4.7 所检项目合格。

122 GX-B1312/20-6-25108～25110 2025.4.7 所检项目合格。



123 GX-B1312/20-6-25121 2025.4.7 所检项目合格。

124 GX-B1495/20-6-25384～25395 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
12台，12台高压防爆开

关所检项目

125 GX-B1495/20-6-25396～25408 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
13台，13台高压防爆开

关所检项目



126 GX-B1495/20-6-25626～25633 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
8台，8台高压防爆开关

所检项目

127 GX-B1495/20-6-25416～25425 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
10台，10台高压防爆开

关所检项目

128 GX-B1495/20-6-25426～25441 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
16台，16台高压防爆开

关所检项目



129 GX-B1495/20-6-25442～25453 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
12台，12台高压防爆开

关所检项目

130 GX-B1495/20-6-25454～25468 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
15台，15台高压防爆开

关所检项目

131 GX-B1495/20-6-25469～25482 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
14台，14台高压防爆开

关所检项目



132 GX-B1495/20-6-25483～25493 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
11台，11台高压防爆开

关所检项目

133 GX-B1495/20-6-25494～25504 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
11台，11台高压防爆开

关所检项目

134 GX-B1495/20-6-25505～25521 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
17台，17台高压防爆开

关所检项目



135 :GX-B1495/20-6-25522～25531 2025/4/8
本次共检高压开关柜10
台，10台高压开关柜所

检项目

136 GX-B1495/20-6-25532～25549 2025/4/8
本次共检高压开关柜18
台，18台高压开关柜所

检项目

137 GX-B1495/20-6-25550～25553 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
4台，4台高压防爆开关

所检项目



138 GX-B1495/20-6-25554～25572 2025/4/8
本次共检高压开关柜19
台，19台高压开关柜所

检项目

139 GX-B1495/20-6-25573～25582 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
10台，10台高压防爆开

关所检项目

140 GX-B1495/20-6-25583～25586 2025/4/8
本次共检高压防爆开关
4台,4台高压防爆开关

所检项目



141 GX-B1495/20-6-25587～25603 2025/4/8
本次共检高压开关柜17
台，17台高压开关柜所

检项目

142 GX-B1495/20-6-25604～25609 2025/4/8
本次共检高压开关柜6
台，6台高压开关柜所

检项目

143 GX-B1495/20-6-25610～25620 2025/4/8
本次共检高压开关柜11
台，11台高压开关柜所

检项目



144 GX-B1495/20-6-25621～25625 2025/4/8
本次共检高压开关柜5
台，5台高压开关柜所

检项目

145 GX-B1315/22-6-25001~25004 2025/4/7
 本次共检干式电抗器4
台，4台干式电抗器所检

项目合格。

146 GX-B1313/21-6-25002~25003 2025/4/7
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器所

检项目合格。



147 GX-B1329/21-6-25049～25054 2025/4/8 所检项目合格。

148 GX-B1329/21-6-25055～25064 2025/4/8 所检项目合格。

149 GX-B1329/21-6-25065～25080 2025/4/8 所检项目合格。



150 GX-B1329/21-6-25081～25083 2025/4/8 所检项目合格。

151 GX-B1321/20-6-25138～25145 2025/4/8
本次共检电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合

格。

152 GX-B1321/20-6-25146～25153 2025/4/8
本次共检电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合

格。



153 GX-B1321/20-6-25154～25158 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。

154 GX-B1321/20-6-25159～25162 2025/4/8
本次共检电力电缆4条，
4条电力电缆所检项目合

格。

155 GX-B1321/20-6-25163～25171 2025/4/8
本次共检电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合

格。



156 GX-B1321/20-6-25172～25180 2025/4/8
本次共检电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合

格。

157 GX-B1321/20-6-25181～25189 2025/4/8
本次共检电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合

格。

158 GX-B1321/20-6-25190～25198 2025/4/8
本次共检电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合

格。



159 GX-B1321/20-6-25199～25203 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。

160 GX-B1321/20-6-25204～25213 2025/4/8
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。

161 GX-B1321/20-6-25214～25223 2025/4/8
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。



162 GX-B1321/20-6-25224～25229 2025/4/8
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

163 GX-B1321/20-6-25230～25236 2025/4/8
本次共检电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合

格。

164 GX-B1321/20-6-25237～25244 2025/4/8
本次共检电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合

格。



165 GX-B1321/20-6-25245～25251 2025/4/8
本次共检电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合

格。

166 GX-B1321/20-6-25252～25257 2025/4/8
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

167 GX-B1321/20-6-25258～25264 2025/4/8
本次共检电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合

格。



168 GX-B1321/20-6-25265～25266 2025/4/8
本次共检电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合

格。

169 GX-B1321/20-6-25267～25269 2025/4/8
本次共检电力电缆3条，
3条电力电缆所检项目合

格。

170 GX-B1321/20-6-25270～25275 2025/4/8
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。



171 GX-B1321/20-6-25276 2025/4/8 所检项目合格。

172 GX-B1321/20-6-25277～25281 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。

173 GX-B1321/20-6-25282～25286 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。



174 GX-B1321/20-6-25287～25295 2025/4/8
本次共检电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合

格。

175 GX-B1321/20-6-25296～25300 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。

176 GX-B1321/20-6-25301～25305 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。



177 GX-B1321/20-6-25306～25308 2025/4/8
本次共检电力电缆3条，
3条电力电缆所检项目合

格。

178 GX-B1321/20-6-25309～25311 2025/4/8
本次共检电力电缆3条，
3条电力电缆所检项目合

格。

179 GX-B1321/20-6-25312～25321 2025/4/8
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。



180 GX-B1321/20-6-25322～25326 2025/4/8
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。

181 GX-B1321/20-6-25327～25332 2025/4/8
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

182 GX-B1321/20-6-25333 2025/4/8 所检项目合格。



183 GX-B1313/21-6-25072~25073 2025/3/25
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器所

检项目合格。

184 GX-B1350/21-6-25017 2025/4/10

本次共检测接地装
置7处，7处接地装
置所检项目合格。

185 GX-B1322/21-6-25058～25069 2025/4/10

 本次共检电力电缆
12条，12条电力电
缆所检项目合格。



186 GX-B1322/21-6-25070～25082 2025/4/10

 本次共检电力电缆
13条，13条电力电
缆所检项目合格。

187 GX-B1322/21-6-25083～25092 2025/4/10

  本次共检电力电
缆10条，10条电力
电缆所检项目合格

。

188 GX-B1322/21-6-25093～25101 2025/4/10

 本次共检电力电缆
9条，9条电力电缆
所检项目合格。



189 GX-B1322/21-6-25102～25103 2025/4/10

 本次共检电力电缆
2条，2条电力电缆
所检项目合格。

190 GX-B1313/21-6-25102～25103 2025/4/10

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

191 GX-B1313/21-6-25104～25110 2025/4/10

本次共检电力变压
器7台，7台电力变
压器所检项目合格

。



192 GX-B1313/21-6-25111～25115 2025/4/10

本次共检电力变压
器5台，5台电力变
压器所检项目合格

。

193 GX-B1304/21-6-25005 2025/4/10   综合判定：合格。

194 GX-B1304/21-6-25006 2025/4/10   综合判定：合格。



195 GX-B1304/21-6-25007 2025/4/10   综合判定：合格。

196 GX-B1304/21-6-25008 2025/4/10   综合判定：合格。

197 GX-B1304/21-6-25009 2025/4/10   综合判定：合格。



198 GX-B1304/21-6-25010 2025/4/10   综合判定：合格。

199 GX-B1304/21-6-25011 2025/4/10   综合判定：合格。

200 GX-B1304/21-6-25012 2025/4/10   综合判定：合格。


